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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MONKACH™ .
ul. Tysiagclecia 5 19-100 Monki, tel. 85 7162617, e-mail: psse.monki@sanepid.gov.pl
Monki, 28.03.2024
Nasz znak: HK.045.4.2024
OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY JASIONOWKA 7ZA 2023 ROK
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Monkach zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338 ze
zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode (Dz.U.
z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru biezacego kontroli przestrzegania przepiséw
okreslajacych wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczace jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi dokonuje ocenv obszarowej jakosci wodv dla GMINY JASIONOWKA
za 2023 rok, ktdrg przedstawia ponize;j:
1. Wykaz producentéw wody na terenie gminy Jasionéwka:
Na terenie gminy Jasiondowka, wode przeznaczong do spozycia przez ludzi dostarczaty 2
wodociagi zbiorowego zaopatrzenia w wode. Jednostka odpowiedzialng za jako$¢ wody w tych
wodociagach sg Wodociagi Podlaskie sp. z 0.0., ul. Elewatorska 31, 15-620 Bialystok. Lacznie
wodociagi te zaopatrywaly 2528 o0s6b zamieszkatych na terenie gm. Jasiondwka.
Tabela. 1. WODOCIAGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE NA TERENIE
GMINY
Producent Nazwa wodociagu/ Wielko§¢ Liczba Sposéb Przekroczenia Dzialania Prowadzone Ocena
wody zaopatrywane produkeji ludnos$ci uzdatniania/ dopuszezalnye naprawceze post¢powanie jakosci wody
miejscowosci wody zaopatryw | dezynfekcja h wartosci administracyjne na koniec
|m3/dobg] anej w (metody) parametréow ( w ciagu roku) 2023 r.
wodg [tys.] (w ciggu roku)
stan na
31.12.2023
, wodocigg w Krasnem | 48 0,533 napowietrzanie, brak nd nd przydatna do
bt Folwarcznem; filtracja spozycia
—_ Brzozdéwka
';' Folwarczna,
’é Dobrzyniéwka, Krasne
£ Folwarczne, Krasne
H Stare Kujbiedy,
o Kujbiedy, ¥.¢kobudy,
= f‘g Milewskie
g ? wodocigg w 280 1,995 napowietrzanie, brak nd nd przydatna do
:_ g Stomiance: filtracja spozycia
8 Czamystok, Gérnstok,
e Jasionoweczka,
= Jasionowka,
£ Kalinéwka Krolewska,
@ Kamionka, Katy,
‘5 Koziniec, Krasne
-3 Male, Krzywa,
§ Stomianka

nd- nie dotyczy

2. Jakosé wody:

W 2023 r. przeprowadzono lacznie 1 kontrole urzedowa stanu sanitarno-higienicznego i
technicznego wodociagu w Stomiance. Wodocigg w Krasnem Folwarcznem w 2023 r.
przechodzil modemizacje, w zwigzku z tym nie przeprowadzono kontroli urzedowej dot. stanu



sanitarno-higienicznego i technicznego wodociagu. Przeprowadzono 2 kontrole urzedowe w
zakresie jakosci wody przeznaczanej do spozycia przez ludzi.

Do badan laboratoryjnych pobrano:

U w ramach kontroli wewnetrznej: 7 probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
w tym:

- 6 w zakresie parametrow grupy A,

- 1 w zakresie parametrow grupy B,

U w ramach kontroli urzedowej: 2 probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w
zakresie parametrow grupy A.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Morikach wydat 7 pozytywnych ocen jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceny zostaly wydane na podstawie analiz sprawozdan z badan laboratoryjnych wody,
przeprowadzonych w 2023 r. z wodociagéw zbiorowego zaopatrzenia w wodg, zasilajacych
obszar gminy Jasiondwka.

3. Przekroczenia dopuszczalnych wartosci parametréw jakosci wody, dzialania
naprawcze, prowadzone post¢powania administracyjne
W 2023 r. nie kwestionowano zadnej probki wody pobranej do badan mikrobiologicznych jak
1 badan fizykochemicznych.
W danym roku nie prowadzono postepowan administracyjnych w stosunku do ww.
wodociggéw w zakresie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

4. Zgloszone reakcje niepozadane zwigzane ze spozyciem wody na danym obszarze
W 2023 r. nie odnotowano niepozadanych reakcji zwiazanych ze spozyciem wody przez ludzi
na terenie gminy Jasionéwka.

S. Szacowanie ryzyka zdrowotnego:
W 2023 r. na terenie Gminy Jasionéwka woda do spozycia przez ludzi nie byta kwestionowana.
Wodociggi Podlaskie sp. z 0.0., wspolpracowaly z organami Inspekcji Sanitarnej, uzgadniajac
i realizujgc harmonogram pobierania probek wody w ramach kontroli wewnetrzne;j.
Przekazywano sprawozdania z badafh laboratoryjnych Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Monkach.
Konsumenci byli informowani o jakosci wody poprzez umieszczanie informacji na stronie
internetowej zarzadcy wodociggow.
Po przeanalizowaniu wszystkich wynikéw badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
wykonanych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., PPIS w Monkach stwierdzit
przydatnos$¢ wody przeznaczonej do spozvcia przez ludzi dostarczanej przez nadzorowane
wodociagi mieszkaricom gminy Jasionowka.

Woda odpowiada

wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyisza ocen¢ obszarowy jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy
Jasionéwka nalezy przekazaé ludnosci korzystajacej z wody z w/w wodociagéw.
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Otrzymuja:
1. Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0., ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok
2. Wojt Gminy Jasiondwka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionéwka
3. a/a



